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Energetische Bewertung

Messbar:

- Endenergie

- Solarwärmeeintrag

- Gebäudeenergie =

QTWW + QRH + QZirk + QVerluste

Nicht messbar:

- Nutzenergie
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Bewertungsgrößen

• Bewertung der Wärmezentrale:

Jahresnutzungsgrad der Wärmezentrale:

• Bewertung des Gesamtwärmeversorgungssystems:

Jahresnutzungsgrad der Wärmeversorgung:

PE-Faktoren:    Erdgas: 1,1 / Strom: 1,8

• Bezugsgröße:

Bedarfsbezogene Kollektorfläche:

CPF =
Gebäudeenergie

Endenergie

CPFplus =
Nutzenergie

Primärenergie

adsc=
Kollektorfläche

Gebäudeenergie



27.02.2018

Benchmark: Was ist theoretisch

möglich?

Welcher Jahresnutzungsgrad

würde sich bei einer idealen

Wärmezentrale und gleichen

Randbedingungen ergeben?

 Berechnung des Benchmarks

im Monatsbilanzverfahren
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Benchmark: Was ist theoretisch

möglich?
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Wozu dient der Benchmark?
 Bestimmung des Optimierungspotentials
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Wozu dient der Benchmark?
 Bestimmung des Optimierungspotentials
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Wozu dient der Benchmark?
 Bestimmung des Optimierungspotentials
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Wozu dient der Benchmark?
 Bestimmung des Optimierungspotentials
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Konzept-Klassifizierung
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Jahresnutzungsgrad der Wärmezentrale

Dezentrale Konzepte 9 und 10 nicht durch CPF bewertbar!
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Jahresnutzungsgrad der Wärmezentrale

Dezentrale Konzepte 9 und 10 nicht durch CPF bewertbar!
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Referenz
Systeme mit geringeren Temperaturen vorteilhaft (2-Leite rund Ultrafiltration).

Konzept 1 das effizienteste unter den 4-Leiter Systemen.
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Jahresnutzungsgrad der 

Wärmeversorgung
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Jahresnutzungsgrad der 

Wärmeversorgung
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Referenz
Dezentrale Wärmeerzeugung (Gaskessel oder elektrische Nachheizung des 

TWW energetisch vorteilhaft.
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Ökonomische Bewertung

• Vollkostenvergleich nach VDI 2067  Annuitätenverfahren

• Datengrundlage: Angebote eines Installateur-Betriebes

• Berechnung von Wärmegestehungskosten (LCOH)

(engl.: levelized cost of heat)

• Berechnung von CO2-Vermeidungskosten

(engl.: carbon abatement cost)

LCOH =
Annuität

Nutzenergie

€

kWh

ACCO2
=

AnnuitätSys−Ref

fCO2∙EndenergieSys−Ref

€

tCO2
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Wärmegestehungskosten
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Wärmegestehungskosten
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Best Case: TN Pufferspeicher 40a, TN Kollektoren 30a, fInstand 50% von VDI 2067
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Wärmegestehungskosten
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Referenz

Best Case: TN Pufferspeicher 40a, TN Kollektoren 30a, fInstand 50% von VDI 2067

Konzept 1 des wirtschaftlichste System. Mit optimistischer 

Lebensdauerannahme günstiger als Referenz.
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CO2 Vermeidungskosten
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CO2 Vermeidungskosten
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Konzept 10
Große Spannbreite zwischen den Konzepten. Konzept 1 das wirtschaftlich 

und ökologisch effizienteste System.
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!


